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1. Założenia  
 

1.1. Podstawa opracowania  
 
- Zlecenie inwestora; 
- Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Grupy Energetycznej 
ENEA S.A. nr RD-1/DW/WU-1/IB z dnia 07.05.2013r. 
- Wykaz zabezpieczeń uzyskany do bilansu mocy budynku z Biura Obsługi  
   Klienta; 
- Rzuty budynku; 
- Ustalenia programowo-funkcjonalne z inwestorem; 
- Wizja lokalna; 
- uzgodnienia branżowe; 
- obowiązujące przepisy i normy. 
 

1.2. Nazwa projektowanego  obiektu 
 
Remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym przy ul. Niecałej 
2,2A,4,6 w Poznaniu 

 
1.3. Adres inwestycji 

 
Poznań, ul. Niecała 2,2A,4,6 

  
1.4. Zakres opracowania  

 
Niniejsze opracowanie jest projektem technicznym zasilania elektrycznego 
budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ulicy ul. Niecałej 2-8 w Poznaniu 
i obejmuje: 
- Linię WLZ zasilającą tablicę główną budynku TG  ze złącza ZK;   
- Linie WLZ zasilające tablice mieszkaniowe TM z tablicy TG;   
- Tablicę Główną budynku TG; 
- Tablice piętrowe rozdzielcze WLZ;  
- Instalację gniazd wtyczkowych w budynku; 
- Instalację oświetlenia klatek schodowych; 
- Instalację oświetlenia nocnego budynku; 
- Instalację oświetlenia piwnic. 
 
 

1.5. Załączniki 
 
- Uprawnienia budowlane 
- Wykaz zabezp. uzyskany do bilansu mocy budynku z Biura Obsługi Klienta 
- Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Grupy Energetycznej 
ENEA S.A. nr RD-1/DW/WU-1/IB z dnia 07.05.2013r. 
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2. Opis techniczny 
 
2.1. Stan istniejący  

 
Budynek przy ulicy ul. Niecałej 2-8 w Poznaniu posiada 4 klatki schodowe. 
Przy wejściu nr 4 znajduje się złącze ZK z zabezpieczeniami na budynek 
WTN-100A. Tablica Główna z pomiarem licznikowym części administracyjnej 
znajduje się na parterze budynku w pobliżu złącza ZK3.  
Z tablicy TG prowadzone są 3 oddzielne linie WLZ przeznaczone do zasilania 
każdej klatki schodowej.  
Tablica główna zasilana jest ze złącza ZK3  
Budynek zaopatrzony jest w centralne ogrzewanie oraz gaz.   
 

2.2. Stan projektowany. 
 
Remont instalacji elektrycznej wraz z wymianą TG związany jest z remontem 
klatek schodowych i zapewnieniem mieszkańcom komfortowych warunków 
zasilania elektrycznego.   
Projekt przewiduje możliwość zwiększenia zapotrzebowania mocy oraz 
możliwość docelowej wymiany licznika na 3 fazowy przez każdego 
użytkownika mieszkania bez potrzeby prowadzenia żadnych prac 
remontowych w pomieszczeniach wspólnych. 
Oświetlenie w piwnicy zostanie zamienione na nowe. 
Zostanie wymieniona cała instalacja oświetlenia klatek schodowych oraz 
oświetlenia nocnego budynku.  
Do każdego lokalu zostanie doprowadzony kabel YDY 5x6 umożliwiający 
podłączenie licznika 3-fazowego.  
W wyniku przewidywanego wzrostu mocy na budynku zostanie również 
przebudowane zasilanie tablicy TG ze złącza ZK3 
 

2.3. Linia zasilająca budynek. 
 
Główną linię zasilającą budynek, od istniejącego złącza ZK3, znajdującego 
się przy klatce nr 4 od strony ulicy Niecałej, do projektowanej tablicy głównej 
TG należy wykonać przewodem YKY 5x70 prowadzonym w rurce izolacyjnej 
RVS 48 na tynku. 
 

2.4. Wewnętrzne linie zasilające WLZ. 

 

Wewnętrzne linie zasilające WLZ: 

- od tablicy TG4 do poszczególnych tablic danej klatki schodowej należy 
wykonać kablem YKY 5x25mm2 prowadzonym: 
- w piwnicy w korytku kablowym metalowym 
- na klatce schodowej w rurce izolacyjnej RVS 37 p/t. 
 

2.5. Wewnętrzne linie zasilające mieszkania 
 
Wewnętrzne linie zasilające tablice licznikowe w poszczególnych 
mieszkaniach, od projektowanej tablicy rozdzielczej WLZ do projektowanych 
tablic TM znajdujących się w każdym mieszkaniu przy wejściu, należy 



 - 5 - 

wykonać przewodem YDY 5 x 6 prowadzonym p/t 
 

2.6. Tablica główna budynku TG 
 
Tablica główna budynku TG (o wymiarach W2000xS600xG300 z cokołem 
150Cm) została zaprojektowana w miejsce istniejącej tablicy głównej. Tablica 
TG została wyposażona w zabezpieczenia typu SPX na poszczególne 
wewnętrzne WLZ , ochronniki przepięciowe oraz wyłącznik główny typu DPX 
z cewką wybijakową jako wyłącznik p-poż.  W części energetyki  
przystosowano do zaplombowania.  
 

2.7. Tablica administracyjna TA 
 
Tablica administracyjna została umieszczona w tablicy głównej TG budynku. 
Pomiar energii elektrycznej dla części administracyjnej znajduje się w części 
taliy TG. W tablicy TA umieszczono również gniazda remontowe ~230V i  
~400V 
  

2.8. Tablica WLZ  TW 
 
Tablice WLZ TW (o wymiarach W600xS400xG150) należy zamontować na 
każdym poziomie w każdej klatce schodowej w miejscu wskazanym na planie 
15cm od sufitu oraz wyposażyć w zabezpieczenia WLZ dla każdego 
mieszkania. Tablica TW została przystosowana do zaplombowania oraz 
wyposażona w zamek patentowy. 
Zabezpieczenia przelicznikowe pozostają w tablicach licznikowych bez zmian  
 

2.9. Instalacja oświetlenia piwnic  
 
Instalację oświetlenia zaprojektowano zgodnie z PN-84/E-02033. Instalację 
należy wykonać przewodami miedzianymi na napięcie izolacji 750V. Typy i  
przeznaczenie przewodów: 
    YDY 750V 2 x 4 mm2 – ciągi zasilające w korytarzach 
    YDY 750V 2 x 2,5 mm2 – oprawy oświetleniowe we wszystkich  
                                             pomieszczeniach i do łączników, 
Instalacje przewodów elektrycznych należy prowadzić w metalowych 
korytkach kablowych oraz w rurkach RVS18 na tynku na ścianach i na suficie 
Wyłączniki instalować na wysokości 1,4m od podłogi. Puszki rozgałęźne 
szczelne należy mocować do korytek kablowych lub na tynku na ścianie.  
Stosować oprawy oświetleniowe o IP 44  
 

2.10. Instalacja oświetlenia klatek i gniazd wtykowych jednofazowych.  
 
Instalację oświetlenia zaprojektowano zgodnie z PN-84/E-02033. Instalację 
należy wykonać przewodami miedzianymi na napięcie izolacji 750V. Typy i  
przeznaczenie przewodów: 
    YDY 750V 3 x 1,5 mm2 – oprawy oświetleniowe nocnego 
    YDYp 750V 4 x 1,5 mm2 – instalacja oświetlenia klatek schodowych 
    YDY 750V 3 x 1,5 mm2 – zasilanie domofonów  
    YDY 750V 3 x 2,5 mm2 – zasilanie gniazd w pralni w piwnicy               
Instalacje przewodów elektrycznych należy prowadzić w metalowych 
korytkach kablowych w piwnicy oraz pod tynkiem w pomieszczeniach 
wspólnych. Wyłączniki i przyciski instalować na wysokości 1,4m od podłogi.  
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Jako oświetlenie nocne klatek stosować oprawy oświetleniowe o IP 44 z 
oprawami energooszczędnymi 26W ( z numerkiem). 
Jako oświetlenie klatek stosować oprawy oświetleniowe o IP 21 z oprawami 
żarowymi 60W. 
Projektowane gniazda wtykowe w pralni w piwnicy należy instalować na 
wysokości 1,4m. od posadzki 
Odległość gniazd wtykowych od instalacji wodnych nie powinna być mniejsza 
niż 1m,   

 
2.11. Ochrona przeciwprzepięciowa. 

 
W rozdzielni TG należy zabudować odgromniki B+C. 
 

2.12. Instalacja niskoprądowa. 
 
Istniejącą instalację niskoprądową należy przebudować w taki sposób, że 
będzie ona prowadzona pod tynkiem w miejscach wskazanych na planach. 
Dla odejść instalacji niskoprądowej do poszczególnych mieszkań 
przewidziano na każdym piętrze zastosowanie tablicy teletechnicznej 
podtynkowej TT.  

 
2.13. Ochrona od porażeń elektrycznych.  

 
Jako ochronę przeciwporażeniową zastosowano samoczynne wyłączanie 
zasilania, w przypadku przekroczenia wartości napięcia dotykowego 
bezpiecznego, z wykorzystaniem urządzeń ochronnych przetężeniowych i 
różnicowo prądowych oraz połączeń wyrównawczych. Na tablicach 
rozdzielczych przewód  neutralny N oddzielony jest od przewodu ochronnego  
PE. Przewidziany jest system ochrony TN-S.  
Dostępne części przewodzące tj. części metalowe urządzeń, które wskutek 
uszkodzenia izolacji mogą znaleźć się pod napięciem, takie jak: 
- metalowe obudowy aparatów i urządzeń elektrycznych 
- kołki ochronne gniazd wtyczkowych 
- korytka instalacyjne metalowe  
- metalowe konstrukcje urządzeń co. 
należy połączyć z zaciskiem PE na tablicach rozdzielczych.   
 

2.14. Instalacja połączeń wyrównawczych.  
 
Połączenia wyrównawcze główne należy wykonać z:  
- zaciskiem PE tablicy głównej  
- metalowymi rurami wody, kanalizacji, c.o., wentylacji 
- metalowymi obudowami aparatów i urządzeń elektrycznych 
- metalowymi korytkami instalacyjnymi  
- metalowymi elementami konstrukcji budynków 
- metalowe konstrukcje urządzeń co. 
- Uziomu zewnętrznego instalacji piorunochronnej. 
Połączenia wyrównawcze  we wszystkich pomieszczeniach (CC) wykonać 
przewodem LG10mm2 koloru żółto zielonego. 
 

2.15. Uwagi końcowe 
 
Wykonawca robót zobowiązany jest do zawiadomienia właścicieli i 
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użytkowników urządzeń o zamiarze rozpoczęcia prac, z wyprzedzeniem nie 
mniejszym niż 2 tygodnie oraz zapewnić nadzór nad robotami - na żądanie 
wyrażone w uzgodnieniu. Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych, 
wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z przepisami BHP, przy 
zachowaniu obowiązujących norm i przepisów PBUiE. 
O pracach remontowych należy powiadomić gestora sieci ENEA S.A.   
 

2.16. Przepisy i normy. 
1. PN-91/E-05009/01 (wraz z arkuszami w dodatku do normy) 
   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
                              Przedmiot i wymagania. 
2. Przepisy PBUiE. 

 
 
3. Obliczenia: 
 
Obliczenia mocy dla stanu istniejącego i docelowego zawarte są na schemacie 
zasilania 
 
3.1 Obliczenia zdolności zwarciowej i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 
 
Do obliczeń przyjęto po stronie SN Sk’’=200kVA 
 
Obliczeń dokonano dla najgorszego przypadku zasilania   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ochrona jest spełniona ponieważ 1,25xJZWxZ<230   
 
3.4. Obliczenia spadków napięć od złącza do odbiornika 

 
Obliczeń dokonano dla najgorszego przypadku zasilania   
 

P Odległość Kabel XL RL cos f D U SD U 

[kW] [m] [mm2] [mW] [mW] 0,95 % %

1 ZK RG 93,0 20,0 YKY 70 1,58 5,10 0,95 0,33 0,33

2 RG TW 40,0 40,0 YKY 25 3,44 28,57 0,95 0,74 1,07

2 TW TM 12,0 5,0 YKY 6 0,65 14,88 0,95 0,11 1,18

3 TM Odbiór KE 10,0 5,0 YDY 2,5 1,00 35,71 0,95 0,23 1,41

4 TM Odbiór 1 f 2,0 15,0 YDY 2,5 3,00 107,14 0,95 0,82 2,23

Dokąd Typ 
kablaLp Skąd

 
 
 

Transf. Zabezpieczenie Odległość Kabel XL RL S XL S RL Z JZW Tmax 1,25*Z JBZW Wynik

[kVA] [A] [m] [mm2] [mW] [mW] [mW] [mW] [mW] [A] [s] *JZW [A]

1 - - - - - 0,88 0,00 - - - - - -

2 630 - Tr TR - - - 9,82 2,62 - - - - - -

3 - 250 MST SK370 80,0 YKY 120 12,32 23,81 23,02 26,43 35,05 6562 4,4 6,5 71,2 1625 OK.

4 160 SK370 ZK1 20,0 YKY 50 3,24 14,29 26,26 40,72 48,45 4747 1,5 10,0 96,9 1600 OK.

4 160 ZK1 RG 20,0 YKY 70 3,16 10,20 29,42 50,92 58,81 3911 4,2 10,0 117,6 1600 OK.

5 80 RG TW 50,0 YKY 25 8,60 71,43 34,86 112,14 117,44 1958 2,2 10,0 117,4 800 OK.

6 25 TW TM 5,0 YDY 6 1,30 29,76 36,16 141,91 146,44 1571 0,2 5,0 22,9 125 OK.

7 10 TM Odbiór 20,0 YDY 1,5 8,00 476,19 44,16 618,10 619,67 371 0,2 6,0 46,5 60 OK.

wsp. k 
przep. bezp. 
(5s/0,2s)

Lp Skąd Dokąd Typ 
kabla
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