
     
 

                                                       ZAKRES USŁUG 
na obsługę techniczną nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej ul.Karpia 17,17a w Poznaniu. 
 
ZAKRES PRAC. 
1.Instalacje elektryczne: 

− kontrola rozdzielni RW1-1 i RW1-2 zasilających urządzenia wentylacyjne – oględziny stanu 

rozdzielni i pomieszczeń technicznych, 

− kontrola stanu instalacji elektrycznej w rozdzielniach i połączenia przewodów, konserwacja 

dokręcanie zacisków itp. 

 

2.Instalacje detekcji gazu: 
− kontrola stanu instalacji – detektorów gazu CO, 

− okresowe, zgodne z DTR producenta, testy funkcjonowania instalacji, 

− kontrola współdziałania systemu z układem wentylacji garażowej. 

 

3.Instalacja wentylacji garażowej ( 4 wentylatory oddymiające, 16 wentylatorów     
   strumieniowych, 3 wentylatory techniczne): 

− kontrola funkcjonowania wentylatorów garażowych oraz falowników, kontrola załączeń 

wentylatorów strumieniowych oraz sygnalizacji ich pracy, kontrola parametrów zasilania 

elektrycznego elementów (prąd, nastawy zabezpieczeń), 

− okresowe zgodne z DTR producenta, testy funkcjonowania instalacji, 

− sprawdzenie stanu instalacji kanałowej, 

− pomiar wydajności wentylacji mechanicznej 

 

4.Centrala sygnalizacji pożaru: 
− obsługa instalacji z poziomu użytkownika (bez zmian w aplikacji) – prowadzenie 

całościowych testów instalacji  1 raz/rok (testy po 100% instalacji), oraz częściowych 

            testów 3 razy do roku (pozostałe kwartały) 

     _     kontrola współpracy centrali z elementami wentylacji garażowej. 

 

5.Systemy klap oddymiających i napowietrzających, przyciski oddymiania, optyczne czujniki 
   dymu (przeglądy 2 razy w roku) – 8 szt. 
 
6.Drzwi p.pożarowe jedno i dwuskrzydłowych 28 szt. 

− kontrola funkcji zamykania, 

− czyszczenie i regulacja naciągów. 

 

CZĘSTOTLIWOŚĆ WYKONYWANIA PRZEGLĄDÓW 
 
1,Przegląd kwartalny częściowy  systemu p.poż. 

2.Przegląd kwartalny całościowy (jeden raz w roku) p.poż. 

3.Przegląd całościowy (jeden raz w roku) systemu wentylacji strumieniowej i detekcji gazu CO. 

4.Przegląd całościowy (dwa razy w roku) systemu klap oddymiających i napowietrzających. 

5.Przegląd całościowy (dwa razy w roku) struktury drzwi pożarowych. 

 

 

      

 

 


